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lP za dlscrlbuct,u toptotre energtle

TOPLTFTKACUA
LAZAREVAC

PREDMET: POZTV ZA PODNOSPNTP PONUDE

BRoJ: 6{c1/q
DArUM: (B.og bDtb

Molimo Vas da nam dostavite ponudu za nabavku dobara :

NABAVKA MERNO REGULACIONE OPREME

I Va5om ponudom obuhvatiti ukupne i jedinidne cene dobara.

II Nabavkom je obuhva6ena isporuka slededih dobara:

L Merad protoka sa radunskom jedinicom

Rok isporuke ne moZe biti duZi od 30 dana, radunajudi od dana dostavljanja konkretnog naloga za
nabavku zahtev ano g broj a kompleta.

Isporuku dobara vrSi o svom tro5ku Isporudilac, u magacin Narudioca tLazarevcu, ul. Nikole Vujadi6a
broj 36a.

Garanciia za isporuiena dobra ne moZe biti kra6a od 24 meseca.

Va5om ponudom obuhvatiti jedinidne cene i ostalo, u svemu kako je to dato u Obrascu br. 3.
Narudioca.

III TTUNTd T ZAHTEYI ZA ISPoRUKU MATERIJALA

1. OPREMA
1.1 Osnovni zahtevi
A. Sva oprema mora biti atestirana, a atesti dostavljeni narudiocu

B. Sva oprema mora biti iztadena po vaZe6im tehnikim standardima

C. Sva oprema mora biti NPl6
D. Sva oprema mora biti predvidena zarad sa vrelom vodom

2. MERNA I REGULACIONA OPREMA
2.1. Merna oprema
2.1.1 Osnovni zahtevi

Pod mernom opremom podrazumeva se oprema sa ciljem oditavanja velidina pritisaka, temperatura
i protoka kao osnovnih velidina i kolidine toplote kao izvedene velidine.

2.1.2 Posebni zahtevi

r.b. Vrsta urettaja Opis uredaja
Priklj.
mera

0stalo

I Meradi protoka
Meradi protoka vrele vode
sa integratorima
(obradunskim jedinicama)

G3t4
B-
G2B

Moraju biti ultrazvudni

2.1.3 Merai protoka

Merila toplote moraju da produ tipski test prihvatljivosti, koji je u skladu sa EN 1434-4 i da imaju
tipsko odobrenje izdato od "Zavoda za mere i dragocene metale", za merenje i naplatu utro5ene
toplotne energije.



Merilo toplotne energije mora da poseduje (u kuii5tu ) mesto za ugradnju RS 485 interfejsa i radio
modula, pripremljeno je za prenos sledeiih podataka:

- protok vode [m3/h], primama strana
- ulazna temperatura vode [oC], primama strana
- izlazna temperatura vode [oC], primama strana
- ukupna potro5nja toplotne energije [MWhl
- toplotna snaga [kW]

Radni uslovi
Nominalni pritisak: PN16
Projektna temperatura: t: 120'C
Gomja granica temperaturskog raspona: 0max : 120oC
Donja granica temperaturskog raspona: Omin : 10"C
Gomja granica dozvoljene temperaturske razlike: A0max : 1 10"C
Donja granica dozvoljene temperaturske razlike: A0min : 3oC

Radni fluid: wela voda
Temperatura okoline: od 5oC do 50oC
Temperaura skladiitenja: od 5'C do 55"C

Tehniiki podaci

1. Klasa tadnosti mora biti 2 ili 3 u skladu sa EN-1434-1,9.
2. Delovi izloZeni hidraulidkom pritisku moraju biti u skladu sa Direktivom Ewopske Unije o

posudama pod pritiskom 97 /23|EEC.
3. ObeleZavanje merila toplote mora biti u skladu sa EN 1434-2,8 i mora obuhvatiti markicu

izdafi, od, Zavoda za mere i dragocene metale RS.
4. Napajanje: baterij sko (Kapacitet baterije mora biti dovoljan za neprekidnu upotrebu od 5

godina)
5. Prihvatljiva vrednost memog opsega - odnos izmedu nominalnog i minimalnog protoka:

Qp/Qi: 100 ili vise.
6. Gomja granica protoka mora biti u najmanjem dvostruko ve6a od nominalnog protoka

Qs>2Qp.
7. Isporudena oprema mora biti takvog kvaliteta da ne zahteva kalibraciju niti zamenu

komponenti u toku prvih 5 godina kori56enja.

Te mp e r at urs ki s e n x,o r i
Temperaturski senzori moraju biti u skladu sa EN 1434-2,3

Merilo protoka

Princip merenja: ultranr"rdni
ivrste destice u vodi, provodljivost vode, ili magnetni sadrZaj, ne smeju da utidu na udinak merila
protoka.

1- PoloZaji za ugradnju: vertikalan ili horizontalan.
Nominalni preinik: DN 20
Nominalni protok: 1,0 m3/h
Spoj: Navojni
Prikljuina mera: G3/48
Duiina: max 130 mm

2- Poloiaji za ugradnju: vertikalan ili horizontalan.
Nominalni preinik: DN 25
Nominalni protok: 3,5 m3/h
Spoj: Navojni
Prikljuina mera: Gl 1/48
Duiina: max 260 mm



3- PoloZaji za ugradnju: vertikalan ili horizontalan.
Nominalni preinik DN 40
Nominalni protok: 1010 m3/h
Spoj: Navojni
Prikljuina mera: G 28
DuZina: max 300 mm

Navojni spojevi moraju biti rastavljivi (holenderska veza) i u skladu sa ISO 22gll ili
ekvivalentnim.
Materijal tela merada mora biti od AISI 316 nerdajudeg delika, mesinga, bronze ili bolji.

Raiunska jedinica

Displej: LCD u skladu sa EN 1434-1,6.3.7

Radunska jedinica bi trebalo, minimalno, daprikaie slede6e velidine na displeju:
kumulativna energija
kumulativni protok
trenutna temperafura u dolaznom vodu
trenutna temperatura u odlaznom vodu
trenutna snaga

trenutni protok
radni vek u dasovima
informacija o kapacitetu baterije
info kod o stanju greske

mesedna oditavanja kumulativne energije u poslednjih 6 meseci

Radunska jedinica mora biti u razdvojivoj varijanti sa najmanjom dozvoljenom duZinom kabla od
l)mi mogu6no56u montiranja na merad protoka ilizid.

Klasa za5tite IP 65 u skladu sa EN 60529

Napomena: Za slu(,aj da je neophodno dodatno napajanje zbog komunikacionog modula to
napajanje mora biti 220YAC

3. TEHNIEKA DOKUMENTACIJA:

Isporuditi:
- Atestnu dokumentaciju isporudene opreme.

II U postupku mogu da udestvuju svi zainteresovani privredni subjekti. koji ispunjavaju obavezne
uslove i to:

1
Privredni subjekatje registrovan kod nadleZnog organa, odnosno upisan u odgovaraju6i
registar

2.

Priwedni subjekat i njegov zakonski zastupnik u prethodnih pet godina nije pravosnalno
osuden za neko od krividnih dela kao dlan organizovane kriminalne grupe, da nije osuden
za krividna dela zloupotrebe u vezi sa javnim nabavkama, krividno delo primanja ili
davanja mita, krividno delo prevare u obavljanju priwedne delatnosti, krividno delo
zloupotrebe sluZbeno g poloLata i krividno delo poreske utai e

J Privredni subiekat ie izmirio dospele poreze i doprinose zaobavezno sociialno osiguranie

4.

Priwedni subjekat nije, u periodu od prethodne dve godine, povredio obaveze u oblasti
zaltite Zivotne sredine, socijalnog i radnog prava, obavezu isplate ugovorene zarade ili
drueih obaveznih isplata

5 Privredni subjekat nije u sukobu interesa, u smislu Zakona o javnim nabavkama, koji ne
moLe da se otkloni drugim merama

6.
Privredni subjekat nije poku5ao da izvr5i neprimeren uticaj na postupak odludivanja
narudioca ili da dode do poverljivih podataka koji bi mogli da mu omogu6e prednost u
postupku iavne nabavke



Ispunjenost uslova se dokazuju dostavljanjem izjave kojom ponudad pod punom materijalnom i
kividnom odgovomoiiu potvrduje da ispunjava uslove ( Obrazac broj 2. Konkrusne dokumentacije ).
III Uslovi i nadin dostavljanja ponude

Ponudad dostavlja:
- Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 1. PODACI O PONUDAdU
- Popunjen, potpisan i overen Obrascu br.2.IZIAYA
- Popunjen u celosti, potpisan i overen Obrascu br. 3. PONUDA
- Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 4. MODEL UGOVORA

Nekompletna ponuda bi6e odbiiena kao neprihvatliiva.

Rok za dostavljanje ponude je 6 ( SEST ) dana, radunajuii od dana kada je poslat poziv za
dostavljanje ponude, odnosno do dana 25.09,2023. eodine do 1000 tasova.

IV Ponuda sa pripadaju6om dokumentacijom, dostavlja se po5tom ili lidno, u zatvorenoj koverli
overenoj pedatom, sa naznakom: ne otvarati, Ponuda -merno regulaciona oprema-, na adresu: JP
,,Toplifikacija", Lazarevac, ul. Karadordeva br.32. Na poledini koverte navesti naziv, adresu, broj
telefona i faksa Ponudada, kao i ime osobe za kontakt.

Ponuda mora da bude podneta na preuzetom obrascu ponude koji je sastavni deo konkursne
dokumentacije, pisana na srpskom jeziku, otkucana ili ditko ispisana i overena potpisom ovla3ienog
lica, sa popunjenim i overenim svim obrascima koji dine konkursnu dokumentaciju.

Ponude mosu biti ooslate na e-mail adresu milica.kova cevic@tonlifi kaciia.net

V Kriterijum za ocenu ponuda je 4gi4j!39!ry9.
PODKRITERIJUM: IJ sluCaju jednakih ponuda, ugovor ie biti dodelien ponuilaCu koii ponudi
duii rok platanj*

VI Narudilac 6e doneti odluku o dodeli ugovora u roku do 5 dana, radunajuii od dana otvaranja
ponuda.

VII Vrednost u ponudi iskazuje se u dinarima bez obradunatog PDV-a.

Rok pla6ania ne moZe biti kradi od 8 ( osam ) dana.

VIII Ostalo

Garanciia za ozb ilinos nonudet

Ponudad je u obavezi da Narudiocu, uz ponudu, dostavi registrovanu blanko solo menicu,

kopiju zahteva za registraciju menica, menidno ovlaSienje na imos od 3% od ukupno ponutlene cene

dobara i karton deponovanih potpisa, kojom potvrdujemo ozbiljnost ponude. Menica 6e biti aktivirana
od strane Narudioca, u slede6im sludajevima:

r Ako Ponudad izmeni ili opozove ponudu za vreme trajanja vaZnosti ponude

o Ako izabrani Ponudad odbije da potpi5e ugovor, shodno uslovima iz ponude,

r Ako izabrani Ponudad ne dostavi garancije za dobro izvr5enje posla, nakon zakljudenja

Ugovora.



Garanciia za dobro izvr5enie oosla
U sludaju prihvatanja ponude i zakljudenja ugovora o isporuci dobara, koje je predmet ove

nabavke, Ponudad je u obavezi da Narudiocu preda registrovanu blanko menicu, kopiju zahleva za
registraciju menica, menidno ovla5denje na iznos od 10% od ukupno ponudene cene dobara i karton
deponovanih potpisa, u roku od 3 dana od dana zakljudenja ugovora koji je predmet ove javne
nabavke, kojom bezuslovno i neopozivo garantuie DotDuno i savesno izvrlenie usovorenih obaveza
do kraia uqovorenog qarantnog roka.

Garanciie za primlieni avans

U sludaju prihvatanja ponude i zakljudenja ugovora o isporuci dobra, Ponudad je u obavezi da
za primljeni avans, Narudiocu preda garanciju poslovne banke na iznos primljenog avansa, sa

uradunatim PDV-om, pre uplate avansa, sa vaZno56u 30 (trideset) dana po izvr5enoj primopredaji
dobra.

IX Sva potrebna obave5tenja mogu se dobiti od Mirka Petrovida, dipl.ini.ma5, svakog radnog dana

od 700 do 1500 sati - koji je odreden za kontakt sa Ponudadima, s pozivom na broj: 069/8908-210.

OR

dipl.ecc

Adresa: Karadotdeva 32. 11550 Lazarevac Tel: 011/8117-130 Faks: 011/8117-090
E-mail: toplifikaciia@toplfikaciia.net web: www toplifikaciia net

PIB: 1 04643237 Mattani broi :201 99601

I E,K'I



Datum:

PODACI O PONUDACU

Peiat Ponudaia:

Obrazac br. 1.

Potpis ovla5denog lica Ponutlaia:

Naziv Ponudada

Adresa Ponudada

Odgovorna osoba
(Potpisnik usovora)
Osoba za kontakt

Telefon

Telefaks

Elektronska po5ta

Teku6i radun ponudada
sa nazivom Banke
Matidni broj Ponudada

Poreski i identifikacioni broj
PIB
Sifra delatnosti



Obrazacbr.2.

IZJ AY A

NABAVKA BROJ:60

Predmet nabavke: NABVKA MERNO REGULACIONE OPREME

Privredni subjekat potvrduje, pod punom
moralnom, materijalnom i kriviinom odgovornosdu, daza navedenu nabavku
ispunjava slede6e uslove:

1
Privredni subjekatje registrovan kod nadleZnog organa, odnosno upisan u
odgovaraju6i registar

2.

Privredni subjekat i njegov zakonski zastupnik u prethodnih pet godina nije
pravosnaZno osuden za neko od krividnih dela kao dlan organizovane
kriminalne grupe, da nije osuden za krividna dela zloupotrebe u vezi sa
javnim nabavkama, krividno delo primanja ili davanjamita, krividno delo
prevare u obavljanju privredne delatnosti, krividno delo zloupotrebe
sluZbenog poloZaiai krividno delo poreske utaie

J
Privredni subjekat je izrnirio dospele porcze i doprinose za obavezno
socilalno osiguranie

4.
Priwedni subjekat nije, u periodu od prethodne dve godine, povredio obaveze
u oblasti zaltite Zivotne sredine, socijalnog i radnog prava, obavezu isplate
ugovorene zarade ili drugih obaveznih isplata

5 Priwedni subjekat nije u sukobu interesa, u smislu Zakona o javnim
nabavkama, koii ne mole da se otkloni drueim merama

6.
Privredni subjekat nije poku5ao da izrir5i neprimeren uticaj na postupak
odludivanja narudioca ili da dotte do poverljivih podataka koji bi mogli da mu
omogu6e prednost u postupku iavne nabavke

Datum: Potpis ovla5denog lica Ponudaia:

Peiat Ponudaia:



Obrazac br.3.

Qrlaziv i tadna adresa Ponudada)

BROJ PONUDE:

Datum

PONUDA
l.Predmet nonude

Predmet ponude je NABAVKA MERNO REGULACIONE OPREME, slede6ih karakteristika:

4. OPREMA
1.1 Osnovni zahtevi

E. Sva oprema mora biti atestirana, a atesti dostavljeni narudiocu

F. Sva oprema mora biti izradenapo vaie1,im tehnikim standardima

G. Sva oprema mora biti NP16

H. Sva oprema mora biti predvidena zarud sa vrelom vodom

5. MERNA I REGULACIONA OPREMA
2.1. Merna oprema
2.1.1 Osnovni zahtevi

Pod mernom opremom podrazumeva se oprema sa ciljem oditavanja velidina pritisaka, temperatura
i protoka kao osnovnih velidina i kolidine toplote kao izvedene velidine.

2.1.2 Posebni zahtevi

r.b. Vrsta uretlaja Opis uredaja
Priklj.
mera 0stalo

1 Meradi protoka
Meradi protoka vrele vode
sa integratorima
(obradunskim jedinicama)

G3t4
B_
GzB

Moraju biti ultrazvudni

2.1.4 Merai protoka

Merila toplote moraju da produ tipski test prihvatljivosti, koji je u skladu sa EN 1434-4 i da imaju
tipsko odobrenje izdato od ooZavoda za mere i dragocene metale", za merenje i naplatu utro5ene
toplotne energije.

Merilo toplotne energije mora da poseduje (u kuii5tu ) mesto za ugradnju RS 485 interfejsa i radio
modula, pripremljeno je zaprenos slede6ih podataka:

- protok vode [m3/tr], primarna strana
- ulazna temperatura vode [oC], primarna strana
- izlazna temperatura vode [oC], primarna strana
- ukupna potro5nja toplotne energije [MWh]
- toplotna snaga [kW]

Radni uslovi
Nominalni pritisak: PNl 6
Projektna temperatura: t: l20oC
Gornja granica temperaturskog raspona: 0max : 120"C
Donja granica temperaturskog raspona: 0min: 10oC



Gornja granica dozvoljene temperaturske razlike: A0max: l l0oC
Donja granica dozvoljene temperaturske razlike: A0min: 3oC

Radniflaid: vrela voda
Temperatura okoline: od 5oC do 50oC
Temperaura skladiitenja: od 5oC do 55oC

Tehniiki podaci

8. Klasa tadnosti mora biti 2 ili 3 u skladu sa EN-1434-1,9.
9. Delovi izloileni hidraulidkom pritisku moraju biti u skladu sa Direktivom Evropske Unije o

posudama pod pritisk om 97 123 IEEC.
10. ObeleZavanje merila toplote mora biti u skladu sa EN 1434-2,8 i mora obuhvatiti markicu

izdafi,odZavodazamere i dragocene metale RS.
ll.Napajanje: baterijsko (Kapacitet baterije mora biti dovoljan za neprekidnu upotrebu od 5

godina)
12. Prihvatljiva vrednost mernog opsega - odnos izmedu nominalnog i minimalnog protoka:

Qp/Qi: 100 ili viSe.
13. Gornja granica protoka mora biti u najmanjem dvostruko ve6a od nominalnog protoka

Qs)2Qp.
14. Isporudena oprema mora biti takvog kvaliteta da ne zahteva kalibraciju niti zamenu

komponenti u toku prvih 5 godina kori5denja.

Temperaturski senzori
Temperaturski senzori moraju biti u skladu sa EN 1434-2,3

Merilo protoka

Princip merenja: ultrazvudni
dvrste destice u vodi, provodljivost vode, ili magnetni sadrZaj, ne smeju da utidu na udinak merila
protoka.

4 - P oloiaji za ugradnju: vertikalan ili horizontalan.
Nominalni preinik: DN 20
Nominalni protok: 1.,0 m3/h
Spoj: Navojni
Prikljuina mera: G3/4B
DuZina: max 130 mm

5- PoloZaji za ugradnju: vertikalan ili horizontalan.
Nominalni preinik: DN 25
Nominalni protok: 3,5 m3/h
Spoj: Navojni
Prikljuina mera: Gl ll4B
Duiina: max 260 mm
6- PoloZaji za ugradnju: vertikalan ili horizontalan.
Nominalni preinik: DN 40
Nominalni protok: 10,0 m3/h
Spoj: Navojni
Prikljuina mera: G 2B
DuZina: max 300 mm

Navojni spojevi moraju biti rastavljivi (holenderska veza) i u skladu sa ISO 22811 ili
ekvivalentnim.
Materijal tela merada mora biti od AISI 316 nerdaju6eg delika, mesinga, bronze ili bolji.

Raiunska jedinica

Displej: LCD u skladu sa EN 1434-1,6.3.7



Radunska jedinica bi trebalo, minimalno, dapikaZe sledeie velidine na displeju:
kumulativna energija
kumulativni protok
trenutna temperatura u dolaznom vodu
trenutna temperatura u odlaznom vodu
trenutna snaga

trenutni protok
radni vek u dasovima
informacija o kapacitetu baterije
info kod o stanju gre5ke
mesedna oditavanja kumulativne energije u poslednjih 6 meseci

Radunska jedinica mora biti u razdvojivoj varijanti sa najmanjom dozvoljenom duZinom kabla od
l,2mi mogu6no5iu montiranja na merad protoka ili zid.

Klasa zaStite IP 65 u skladu sa EN 60529

Napomena: Za slu(,aj da je neophodno dodatno napajanje zbog komunikacionog modula to
napajanje mora biti 220YAC

2. Obim ponude i cena

Napomena: Cene su bez obraiunatog PDV-a.

3. Naiin pladania

Od Narudioca potraZujemo avans u visini od dinara, i slovima:

r.b.
Onis

j.m. kol.
Jediniina

cena
Ukupna cena

I
Merad protoka sa radunskom jedinicom - ultrazvudni kalorimetar, prema tehnidkim zahtevima iz
dokumentacije, nominalni prednik - DN20; nominalni protok - 1.0 m3[h ; prikljudna mera -
G3l4B:' duZinatela-max. 130 mm

2.
Ultrazvudni merad protoka vrele vode, sa

obradunskom jedinicom, DN20, Qn: 1.0 m3lh
kom. 30

1

Merad protoka sa radunskom jedinicom - ultrazvudni kalorimetar, prema tehnidkim zahtevrma rz
dokumentacije, nominalni prednik - DN25; nominalni protok - 3.5 m3ftr ; prikljudna mera - Gl
ll4B; dulinatela- max. 260 mm

2.
Ultrazvudni merad protoka vrele vode, sa

obradunskom iedinicom, DN25, Qn : 3.5m3/tr
kom. 6

1

Merad protoka sa radunskom jedinicom - ultrazvudni kalorimetar, prema tehnidkim zahtevima iz
dokumentacije, nominalni prednik - DN40; nominalni protok - 10.0 m3/h ; prikljudna mera -
G2B; duZina tela - max. 300 mm

2.
Ultrazvudni merad protoka vrele vode, sa

obradunskom iedinicom, DN40, gn: 10.0m3/h
kom. 2

UKUPNO:

Ostatak od Yo bi6e ispla6en nakon predaje raduna na arhivu Narudioca u dana



U prilogu ove ponude dostavljamo Narudiocu registrovanu blanko solo menicu, kopiju zahteva
za registraciju menica, menidno ovla56enje na iznos od 3%o od ukupno ponudene cene dobara i karton
deponovanih potpisa, kojom potvrdujemo ozbiljnost ponude. Menica 6e biti aktivirana od strane
Narudioca. u sledeiim sludajevima:

o Ako Ponudad izmeni ili opozove ponudu za vreme trajanja vaZnosti ponude, bez
saglasnosti Naridioca

o Ako izabrani Ponudad odbije da potpiSe ugovor, shodno uslovima iz ponude,
r Ako izabrani Ponudad ne dostavi garancije za dobro izvrsenje posla.

5. Naiin davan a saranclt e za dobro izvrsenie oosla

U sludaju prihvatanja na5e ponude i zakljudenja ugovora o isporuci dobara, koji je predmet ove
javne nabavke, dostavljamo Narudiocu registrovanu blanko solo menicu, kopiju zahteva za registraciju
menica, menidno ovla5ienje na imos od 10% od ukupno ponudene cene dobara i karton deponovanih
potpisa, u roku od 3 dana od dana zakljudenja ugovora koji je predmet ove javne nabavke, kojom
bezuslovno i neopozivo garantuiemo Dotpuno i savesno izvr5enie ugovorenih obaveza do kraia
usovorenos tnos roka.

U sludaju prihvatanja naSe ponude i zakljudenja ugovora o isporuci dobara prihvatamo da za
primljeni avans Narudiocu predamo garanciju Poslovne banke na iznos primljenog avansa, sa

uradunatim PDV-om, sa vaZno56u 30 (trideset) dana po isteku ugovorenih obaveza.

7. Rok isporuke

Rok isporuke dobra je: dana, radunajuii od dana prijema pismenog naloga Narudioca.

8. Garantni rok

Za isporudeno dobro dajemo garanciju od 

- 

meseci.

9. Opciia Donude

Ova ponuda ima vaZnost od _ dana, radunaju6i od dana otvaranja ponuda.

Datum: Potpis ovla5denog lica Ponudaia:

Peiat Ponudaia:

4. Garanciia za ozbilinost ponude

6. Naiin davania saranciie za primlieni avans



UGOVOR ISPORUCIDOBARA
(Model ugovora)

Obrazacbr.4.

Zakljuden izmedu:

I, JAVI{O PREDUZEEE ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE ,,TOPLIFIKACIJA"
LAZAREVAC' sa sedi5tem u Lazarevcu ul. Karadordeva 32, koga zastupa direktor Mr Vuka5in
Janjevi6, dipl.ecc. (u daljem tekstu: NaruCilac), Matidni broj: 2019960l, plB 104643237,

2.

ul. koga zastupa (u daljem tekstu: Vrlilac usluge),
Matidni broj:

PREDMET

PIB: broj tekuieg raduna:

dtan 1.

Ugovome strane utvrduju da predmet ovog Ugovora dini NABAVKA MERNO REGULACIONE
OPREME, sa tehnidkim opisom, jedinidnom i ukupnom cenom i ostalim uslovima u svemu kako je to
dato u Ponudi Prodavca br. od 2023. godine, kojaje sastavni deo ovog Ugovora.

CENA
(lan2.

Prodavac je obavezan da Kupcu preda registrovanu solo menicu, kopiju zahteva za registraciju menica,
menidno ovlaS6enje na iznos od 10% od ukupno ponu{lene cene dobara i karton deponovanih potpisa,
u roku do 3 dana, radunajudi od dana zakljudenja ovog Ugovora, kojim bezuslovno i neopozivo
garantuje potpuno i savesno izw5enje ugovorenih obaveza do kraja ugovorenog garantnog roka.

dtan:.

Ugovaradi su saglasno utvrdili da je cena za dobra koji su predmet ovog Ugovora utvrdena u Ponudi
Prodavca i ukupno iznosi:

DINARA:
(slovima

U cenu nije uradunat porez na dodatu vrednost koji pada na teret Kupca.

USLOU PLAEANJA

dhn +.

Ugovaradi su se sporazumeli, da ie novdani iznos iz dlana2. ovog Ugovora, Kupac plati u korist
raduna Prodavca i to:

- avans u visini od %, odmah po obostranom zakljudenju ovog Ugovora, uz obavezu
Prodavaca, da pre uplate avansa dostavi Kupcu garanciju poslovne banke, na ime primljenog
avansa, sa vaZno3iu 30 dana po isteku ugovorenih obaveza;

- ostatak do punog iznosa po privremenim i okondanom situacijom u roku do 

- 
dana,

radunajuii od dana izdavanja istih na arhivu Kupca.
Kupac 6e uplatu izvrSiti u korist teku6eg raduna Prodavca, br.
banke

(naziv i mesto)

kod

sa sediStem u _,



MESTO I ROK ISPORUKE
ilan 5.

Prodavac se obavezuje da dobra iz dlana 1. ovog Ugovora isporudi o svom trosku u magacin Kupca u
Lazarcv.cn ul. Nikole Vujadiia 36a, nakon obostrane overe i potpisivanja ovog Ugovora postujuii
rokove isporuke koji su definisani ponudom prodavca.

Uz isporuku dobma Prodavac obavezno dostavlja garantne listove i atestnu dokumentaciju.

Prodavac je duZan da isporuku najavi Kupcu, najmanje I (edan) dan pre isporuke.

POSEBNE OBAVEZE PRODAVCA

ilan o.

U sludaju da Prodavac, svojom krivicom, ne ispo5tuje utvrdene rokove isporuke dobra iz dlana 4. ovog
Ugovora, Kupac ima prav o da zahteva:

- ispunjenje Ugovora i naknadu Stete nastalu zastojem u visini pridinjene 5tete,
- isplatu ugovorene kazne u visini od 1%oo od ugovorene vrednosti za svaki dan zaka5njenja u

odnosu na ugovoreni rok, a najvi5a 5oZ od ugovorene vrednost. Zaradrnate penale Kupac moZe
umanjiti od raduna Prodavca,bez dalje saglasnosti istog.

(lan7.

Ugovome strane utvrduju da transport predmetnog dobra obezbeduje Prodavac (fco magacin Kupca) i
za istu odgovara do trenutka predaje Kupcu u ispravnom stanju.

Prijem dobra i kontrola kvaliteta w5i se u magacinu Kupca.

Kvalitativni prijem dobra se wSi u roku do 30 (rideset) dana od dana kvantitativnog prijema, u kom
roku Kupac ima pravo da proveri usagla5enost sa zahtevima Kupca i tehnidku ispravnost dobra iz
dlana 1. ovog Ugovora.

GARANCIJA
ilan 8.

Prodavac garantuje da na dobrima koje su predmet ovog Ugovora nema skrivenih nedostataka, sa

duZinom garancije od _ meseci, radunaju6i od dana isporuke dobra.
Ukoliko se u garantnom roku utwde nedostaci, prodavac je duZan da ih na prvi poziv o svom tro5ku

otkloni ukoliko je to moguie, a ako nije, duZan je da kupcu pod pretnjom propu5tanja, isporudi ista

dobra traZenog kvaliteta, bez posebne naknade po tom pitanju.

U sludaju da isporudena dobra ne odgovaraju ugovorenom kvalitetu, Knpac zadrLava pravo da zaftaii
od Prodavca da bez odlaganja o svom tro5ku otkloni uodene nedostatke, a ukoliko to nije mogu6e da

isporudi dobra, koja su predmet ovog ugovora u zahtevanom kvalitetu ili da jednostrano raskine ovaj
Ugovora na Stetu Prodavca u kom sludajuje Prodavac ima obavezu da preuzme predmetna dobra.



OSTALE ODREDBE

ilan 9.

Ugovaradi su se saglasili da 6e sve eventualne sporove reSavati sporaanmno, po potrebi sadiniti Aneks
ovom Ugovoru, a u sludaju da do sporazuma ne dode, zajedno ugovaraju kao nadleZan Privredni sud u
Beogradu.

Za sve Sto nije regulisano odredbama ovog Ugovora primeni6e se odredbe Zakona o obligacionim
odnosima i drugi pozitivno pravni propisi vezani za vrstu posla kojije predmet ovog Ugovora.

itan to.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja.

itan t t.

Ovaj Ugovor je sadinjen t 4/detiril istovetna primerka, od kojih 2 ldval pimerka zadriava kupac a 2

/dva./ prodavac.

PRODAVAC UPAC

pl.ecc.

aau +

or


